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Rzut dachu

Legenda:
pion glikolu

zasilanie co
powrdt co

zasilanie chtodu
powrdt chfodu

| Qcatkowite=193 kW

w tym: Qc.o.= 60,0 kW
w tym: Qwent.= 110,0 kW
w tym: Qewu.= 23,0 kW
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