Nazwa: Wentylator wyciggowy

Oznaczenie: RF/4-250

Opcje: podstawa dachowa na cokole

Cigzar: 14 kg

W2/3

Wysokos¢: 195mm

Szerokost: J54mm

Diugose: 35dmm

Pobér még;‘efékt"ry'cmej:- 110W/230V.

Przeptyw (o520 m3/h

zof. sprzez‘?ﬁ]e 2 centralg nr N2/3

Nazwa: Wentyiotqr/*t{w:jggowy

Oznaczenie: RF/4=315 e

Opcje: podstawa dachowa na cckole

Cigzar:| 165kg

WysokoSE 278mm | T e

We

Szerokosé: 457mm

Dlugosé: 457mr: 7~

Pobér mocy eleklrycznej 230W/230V

Przepiyw pow. 780 m3/h

zal. sprzezone z centralq nr 1,2,4

Nazwa: Wentylator wyciggowy

We

Oznaczenie: RF/4-355

Opcje: podstawa dachowa na cokole

Cigzar: 25 kg

Wysokosé: 303mm

Szerokose: 457mm

Dlugose: 457mm

Pobér mocy elektrycznej 110W/230V

Przeplyw pow.: 1300 m3/h

zal. sprzezone z centralg nr 3

4004350
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Nazwa: Centrala klimatyzacyjna

Prawa/lewa strana ins.

Oznaczenie: VS-30-L-PHC

Wysokost: 1200mm

Szerokost: 961mm

Diugose: 3318mm

Cigzar: 452 kg

Pabér mocy przez went:1,5/1,5kW 230V

| Chiodnica glikel. +7/12'C: 87kW

1 [Nagrzewnica wodna 70/50°C: 20,6kW

i |Nawiew. 2910 m3/h / sprez 400Pa

Wywiew. 2910 m3/h / spret 400Pa

Nazwa: -Centrala Kimatyzacyjpa

-t Prawa/lewa strona L

Omnaczenie: VS=30-L-PHC— — __

Wysokos¢: 1200mm

Szerokost: 961mm

Diugose: 3318mm

Ciezor: 452 kq

Pobér mocy przez went:1,5/1,5kW 230V

Chiodnica glikol. +7,/12°C: B 4kW

Nagrzewnica wodna 70/50°C: 20,1kW

Nowiew, 2800 m3/h / sprez 400Pa

Wywiew, 2485 m3/h / sprez 400Pa

Nazwa: Centrala klimatyzacypna

Prawg/lewa strona ins.

Ozmaczenie: VS-30=R=HC — . _
Wysckosé: 620mm
Szerokost: 961mm
Dfugosé: 1856mm

Ciezar: 161 kg
Pobormoey-przez_went: 1,5kW 230V

Rzut dachu

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Nazwa: Centrala klimatyzacyjna

Prawa/lewa strena ins.

Oznaczenie: VS-55-R-HC

Wysckos¢: 755mm

Szerokost: 1339mm

N Diugesé: 2221mm

Cigzar: 241 kg

Pobér mocy przez went:1,5/1,5kW 230V
Chtodnica glikol. +7/12°C: 13,9kW
Nagrzewnica wodna 80/60°C: 57,5kW
Nawiew. 4500 m3/h / sprez 350Pa

Nozwa: Agreqat wody lodowe|

Medium: glikel etylenowy 35%
Oznaczenie: NECS/SL 0412
Wysokosé: 1620mm

Szerckosé: 1120mm

1 Diugese: 3245mm

Ciezar brutto: 880 kg

Liczba sprezarek /stopni requlacji 2/2
Pobér mocy elekirycznej S1kW 400V
Moc chiodnicza 7/12°C: 96,8kW
Cignienie akustyczne z 10m: 49dB(A)
Opcje: pakiet hydrauliczny

Nazwa: Wentylator wyciqgowy
Oznaczenie: MUB042 500DV-K2
Opcje: zadaszenie wentylatora

Clezar: 73 kg

Pobdr mocy elektrycznej: 1500W/400V
Przeptyw pow.: 5000 m3/h / 450Pa
zat. sprzezone 2 centralg nr N

Rzut dachu
Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Chiednica glika, 7/12°C: 5,668 — = — [

Nagrzewnica wodna 70/50°C: 24,5kW
Nawiew. 1820 m3/h / sprez 400Pa
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| Wywiew:= 3200 m3/h / sprez 400Pa
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ORIEKTU: =~

Budynek restauracyjno-hotelowy
Opole, ul. Ostrowek

L
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