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Rzut parteru

Instalacja chiodu

Nazwa: Klimakenwektor kasetonowy

Oznaczenie: XHDU 1103—-4T

Opcje:z zaworem J—drogowym i sterownikiem

Clezar: 45 kg

6 [Pobér mocy elekirycznej 170W/230V

Przepty pow.: 970 m3/h

i Wymiary: 820x820x303mm wys.

Moc chiodnicza: 3,0kW / 7/12°C glikol 35%

Rzut parteru - Instalacja chifodu

Biuro Inzynierskie "Serowik + Rogalski" Sp z o.0.

UL.KONSULARNA 1, 45-089 OPOLE

NAZWA I ADRES | Budynek restauracyjno-hotelowy

OBIEKTU: .
Opole, ul. Ostrowek
PROJEKT: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji, klimatyzacji i cha‘ﬂdul
TRESC ; :
RYSUNKU: Rzut parteru-instalacja chiodu /

PROJEKTOWAL: mgr inz ZBIGNIEW ROGALSKI

upt. nr 122/77/0p, 26477/0p
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