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Instalacja chtodu
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Nazwa: Klimakanwektor kanafowy
Oznaczenie: A-LIFE HP DU 530/2

Opcje:z zaworem 3-drogowym i sterownikiem
Clezar: 27 kg
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R ] Pobdr mocy elektrycznej 210W/230V
pustka piétra / Przepty pow.: 424 m3/h
nicej } N\ Wymiary. 981x495x225mm  wys.
Rt Moc chiodnicza: 3,52kW / 7/12C glikol 35%

Nazwa: Klimakonwektor kanafowy
Oznaczenie: A-LIFE HP DU 730/5

Opcjerz zaworem 3-drogowym i sterownikiem
Clezar: 23 kg

3 Pobér mocy elektrycznej 240W/230V
Przepty pow.: 424 m3/h

Wymiary: 1171x495x225mm  wys.

Mac chiodniczo: 3,59kW / 7/12°C glikol 35%

Nazwa: Klimakonwektor kanafowy
Oznaczenie; A-LIFE HP DU 430/2
Opcje:z zaworem 3—drogowym i sterownikiem

Clezar: 21 kg

Pobdr macy elektryczne] 140W/230V
Przepty pow.. 424 m3/h

Wymiary. 791x435x225mm  wys.

Moc chiodnicza: 2,72kW / 7/12'C glikol 35%
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Nazwa: Klimakonwekior kanafowy
Oznaczenie: A-LIFE HP DLI 830/5

Opcje:z zaworem 3-drogowym i sterownikiem
Clezar: 40 kg

Zasilanie chfodu
---------- Powrdt chfodu
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2 Pobér mocy elektrycznej 270W/230V
N Przeply pow.: 424 m3/h
e Wymiary: 1361x495x225mm wys.
T Moc chiodnicza: 4,53kW / 7/12¢C glikol 35%
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