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? : Instalacja chiodu

: ; ! ji i Nazwa: Centrala klimatyzacyjna

. Prawa/lewa strona ins.

Oznaczenie: VS-30-L-PHC

; Wysokosé: 1200mm

A Szerokose: 961mm

P/Pw Diugose: 3318mm

Cigzar: 452 kg

Pobér mocy przez went:1,9/1,5kW 230V
SR j Chiodnica glikel. +7/127C: 8,7kW

Nagrzewnica wodna 70/501: 20,6kW

Nawiew. 2910 m3/h / sprez 400Pa

f Wywiew. 2910 m3/h / sprez 400Pa
; Nazwa: Centrala klimatyzacypa
i Prawa/lewa strope-ins. Nazwa: Centrala klimatyzacyjna
—m e | anaceiie: Ve=SB-R-HC Prawa/fewa strona ins.
I Wysokos¢: 755mm Oznaczenie: VS-30-L-PHC
Srerokose: 1339mm Wysokast: 1200mm
j N Diugo$t: 2221mm Szerokosé: 961mm
! Ciezar: 241 kg N1/W Diugosé: 3318mm
; Pobér mocy przez went:1,5/1,5kW 230V Ciezar: 452 kg
f Chiodnica glikol. +7/12°C: 13,9kW Pobér mocy przez went:1,5/1,5kW 230V
= : Nagrzewnica wodna 80/60°C: 57,5kW Chiodnica glikol. +7/12C: B,4kW
- j ; Nawiew. 4500 m3/h / sprez 350Pa Nagrzewnica wodna 70,/50°C: 20,1kW
= ; Nowiew. 2800 m3/h / sprez 400Pa
: i Wywiew. 2485 m3/h / sprez 400Pa
: / Nazwa: Agregat wody lodowej
___________ T ! Medium: glikal etylenowy 35% N"Mﬂ Lol Riniol g eysia
2 ; Prawa/lewa strona ins,
e Oznaczenie: NECS/SL 0412 e s
e || Wysokost: 1620me Wysokos¢: 620mm
; i Szerokqs_c:_HHQOﬁ;}imf - Szerokost: 961mm
i 1 [Dlugost: 3245mm — ~ N2/3 g_'uzsl:f‘f:m'fiﬁmm
i = iezar:
Cigzar brutto: 880 kg P:bér mocy pgrzez went:1,5kW 230V
I Liczba sprezarek /stopni regulacji 2/2 Chiodnica glikel. 7/12C: 5,6kW
Pobér mecy elektryczne) S1kW 400V Nagrzewnica wodna 70/50°C: 24,5kW
Moc chiodnicza 7/12°C: 96,8kW Nawiew. 1820 m3/h / sprez 400Pa

Wywiew. 3200 m3/h / sprez 400Pa

Cignienie akustyczne z 10m: 49dB(A)
Opcje: pakiet hydrauliczny
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